
1

地震による各種の被害

地震被害編５

１．液状化被害
２．斜面崩壊
３．交通機関
４．建物・設備被害



東日本大震災での液状化（千葉県習志野市）
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噴砂が吹き上がった跡

阪神淡路大震災（ポートアイランド）

「地面から滝のように吹き上げた」
・・昭和の東南海地震 名古屋港付近の方の体験談
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液状化→地盤沈下
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液状化→護岸崩壊→側方流動

矢板式護岸
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側方流動による建物被害

近くに水路・岸壁は？

阪神淡路大震災

新潟中越沖地震
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工場のフロアーの被害

建屋の倒壊を免れても・・
生産復旧が困難になることも

考えられる原因
・独立基礎
・無筋のスラブ
・地盤の液状化
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地震による各種の被害

１．液状化被害
２．斜面崩壊
３．交通機関
４．建物・設備被害
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阪神淡路大震災（１９９５年 Ｍ７．３）
西宮市仁川 死者３４名
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山古志村東竹沢地区 河道閉塞状況

新潟中越地震



大規模ため池の決壊

３．１１で決壊で８名が死亡・行方不明
（福島県須賀川市藤沼ダム）

２０１３．４

決壊した堤体部
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地震による各種の被害

１．液状化被害
２．斜面崩壊
３．交通機関
４．建物・設備被害
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（阪神淡路大震災の被害例：通過中の乗用車の2名が死亡 ）

橋梁被害
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道路被害
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鉄道被害

阪神電鉄・路盤被害



鉄道被害
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ＪＲ柏崎駅構内
幸いにも停車中

高速走行中なら？
ＪＲ尼崎事故相当？
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ライフライン被害
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地震による各種の被害

１．液状化被害
２．斜面崩壊
３．交通機関
４．建物・設備被害
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非木造は強い（鉄骨造・ＲＣ造の全壊率）

中央防災会議資料に加筆



震度４では・・
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震度５強では・・
日本共産党福岡市議団ＨＰより



震度６弱では・・
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リケンの被害と対応

震度６強では・・



24株式会社リケン提供

事前の耐震補強（本工場）



25株式会社リケン提供

事前の飛び出し防止対策



26

工場内の被害状況



27株式会社リケン提供

復旧打合せ（北斗ぴあ）



28株式会社リケン提供

手分けしての復旧作業（本工場）
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株式会社リケン提供

リケンに続き関係会社へ
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復旧日程

新潟中越沖地震での製造業の被害と復旧
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復旧日程

新潟中越沖地震での製造業の被害と復旧

総合病院へ８名の社員を派遣

ボトルネックは検査機器調達
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勤務時間内なら？



設備の横ズレ防止、転倒防止の考え方１／３

震度６強～７でのコンビニ室内の状況



設備の横ズレ防止、転倒防止の考え方２／３

転倒防止の振動実験


